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Umsetzungsstand

Baujahr 2020
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde  Schénwies
KG-Nr. 84011
Seehdhe 725m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWRBR.s: Der Referenz-H a bedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWAB: Der Warmwasserwérmebedarf ist in Abhéngigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réaumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtung: glebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuct g giebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und enispricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den f pro G

HWB get,sk PEB sk CO 2¢q,5K f cEE,SK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittieren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich alifalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endensrgiebedarf abzlglich allfélliger Endenergieertrige und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Varketten. Der Primarenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEB em.) und einen
nicht emeuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

COz2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen {Treibhausgase), einschlieBlich jener fir Varketten.

$K: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Kiimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Iahrechedarf

di beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vergaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 (iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fUr die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregein unterstellt.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

t 3
OIIB GSTERREICHISCRES OIB-Richtlinie 6

NsTiTLT 0R sautecHuik Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfladche (BGF) 1704,4 m?
Bezugsflache (BF) 1363,5 m?
Brutto-Volumen (Vg) 78939 m®
Gebéaude-Hllflache (A) 3924,2 m?
Kompaktheit (A/V) 0,50 1/m
charakteristische Lange (Ic) 2,01m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?2
Teil-Vg -m?

Heiztage 315d
Heizgradtage 4 608 Kd
Klimaregion NF
Norm-AuRentemperatur -12,0°C
Soll-innentemperatur 22,0°C
mittlerer U-Wert 0,28 Wim*K
LEK; -Wert 21,20
Bauweise schwer

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrk = 53,1 kWh/m?a entspricht HWBRefrKzu = 61,5 kWh/m?a
Heizwérmebedarf HWBRrk = 48,9 kWh/m?a
Aufeninduzierter Kiihlbedarf KB*rRk = 0,0 kWh/m*a entspricht KBRkzu = 1,0 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBrk = 59,9 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,63 entspricht feEERKzu = 0,80
Erneuerbarer Anteil siehe Anlage 6a (Alternativenpriifung)
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf Qhretsk = 122263 kWh/a HWBRefsk = 71,7 kWh/m?a
Heizwéarmebedarf Qnsk = 112586 kWh/a HWBsk = 66,1 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 4126 kWh/a WWWB = 24 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Quersk = 39032 kWh/a HEBsk = 22,9 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,18
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 0,28
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 0,31
Betriebsstrombedarf Qsg = 28905 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Kiihlbedarf Qka,sk = 2 021 kWh/a KBsk = 1,2 kWh/m?a
Kiihlenergiebedarf Qxkep,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QgefeR,sk = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpeer = 43804 kWh/a BelEB = 25,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 111841 kWh/a EEBsk = 65,6 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qpessk = 182 301 kWh/a PEBsk = 107,0 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht emneuerbar QpeBnem.sk = 114 078 kWh/a PEBnem.sk = 66,9 kWh/m*a
Prim&renergiebedarf erneuerbar Qpegem.sk = 68 223 kWh/a PEBem.sk = 40,0 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eqsk = 25388 kg/a CO2qsk = 14,9 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,81
Photovoltaik-Export QpvEsk = - kWh/a PVE expoRT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zaht Erstellerin FIBY ZT GmbH
Ausstellungsdatum 26.08.2021 ResselstraRe 33, 6020 Innsbruck
Giiltigkeitsdatum 25.08.2031 binterschnift "~ 7 R Tp——
Geschiftszahl 30-001 I Al v/

STAATLICH SEZUCTER LD BEEDETER TV TECAMER

FIBY ZT — GmbH

e

Art der Liiftung
Solarthermie
Photovoltaik

Stromspeicher

@ AL.2 ANSER
ALLGEMEW BEEDETER
BaFr -

EA-Art:

WW-WB-System (primér)
WW-WB-System (sekundar, opt.)
RH-WB-System (primér)
RH-WB-System (sekundér, opt.)

Kaltebereitstellungs-System

D TIRICHTLICH TERTH IDERTER SALVERSTANDIGR
AKLSTK - WARME G FEVCHTIGKE TS TECHX

RLT mit WRG

-m?

- kWp

Nachweis iiber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtiich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Anlage 6a - erganzende Informationen zur Bautechnik ﬁ#‘

TFEENTER SACHVERSTANC GER
FEUCH TORENTSTECH K

BERECHNUNGSHINWEISE

Programm GEQ | Version 2021,122301 Waérmebrlickenberechnung  default
OIB-Fassung OIB RL 2019 Verluste zu Erdreich default
Energieausweis-Typ Neubau Verluste zu unkond. Rdumen default
Anforderung ab 01.06.2020 Verschattung default
Mittlere Raumhohe 46m
. Ug ig-Wert: Uf (Rahmen-iy-WertiVersch.-i A Korr.-i U- bzw, §’ AU %
FENSTER UND TUREN anteil fakt, fakt. Uw-Wert; § von
WimPK: % iWim*K % W/mK % m? f @ WmK § WK i Lr+Lv
Bezeichnung Summe 363,10 Summe 441,1§ 17,99
FEO1 :1xNO 0,92 x 1,60 0,60 50 i 1,00 37 0,04 40 1,47 1,00 085 :N: 124 : 0,05
FEO2 :1xNO 13,60 x 1,60 0,60 50 : 1,00 30 0,04 40 21,76 : 1,0 080 iNi1742:! 0,71
FEO3 {1xNO 3,45x 1,10 0,60 50 : 1,00 38 0,04 40 3,80 1,0 0,84 iN: 317 ! 0,13
FEO4 :1xNO 2,70 x 1,60 0,60 50 | 1,00 31 0.04 40 4,32 10 080 :N:348 : 0,14
FEO5 [1xNW 12,65 x 1,60 0,60 50 : 1,00 31 0,04 40 2024 1,0 081 iNi1631; 0,67
FEG6 {1xNW 9,14 x 1,10 0,60 50 i 1,00 39 0,04 40 1005 11,0 085 IN:854: 0,35
FEQ7 {1xNW 4,00 x 1,10 0,60 50 i 1,00 37 0,04 40 4,40 10 0,83 iN:364 @ 0,15
FEO8 {1xNW 24,00 x 1,10 0,60 50 | 1,00 38 0,04 40 26,40 : 1,0: 0,84 :N:2220: 0
FEO09 {1xSO 1,00 x 1,00 0,60 50 | 1,00 47 0,04 40 1,00 10 089 :S:0,89 ! 0,04
FE10 :1x80 2,45x 1,60 0,60 50 1,00 27 0,04 40 3,92 1,0 ¢ 0,77 iS:3,02: 012
FE11 :1x80O 11,30x 1,60 0,60 50 : 1,00 30 0,04 40 1808 : 1,0 080 :S:1443: 0,59
FE12 {1xSO 7,00 x 2,50 Eingangsportal 0,60 50 | 1,80 25 0,04 40 17,50 (1,0 098 (Si17,16; 0,70
FE13 :1xSO 7,40 x 1,60 0,60 50 { 1,00 28 0,04 40 11,84 1,0 0,78 :S: 926 0,38
FE14 :1xSO 11,40x2,50 0,60 50 | 1,00 25 0,04 40 2850 {1 1,0: 0,78 :S:2221: 0,91
FE15 {1xSO 13,78 x 2,50 0,60 50 i 1,00 20 0,04 40 3445 110 0,73 i8:2517: 1,03
FE16 i1xSO 9,20 x 2,50 0,60 50 { 1,00 23 0,04 40 23,00 i 1,0: 0,75 iSi17,36: 0,71
FE17 :1xSW 0,92 x 1,60 0,60 50 | 1,00 37 0,04 40 1,47 10: 085 :S:1,24 : 0,05
FE18 {1xSW 6,68 x 1,60 0,60 50 { 1,00 29 0,04 40 1069 (1,0 0,79 (S: 842 0,34
FE19 i3xSW 1,16 x 1,60 0,60 50 | 1,00 34 0,04 40 5,57 10! 082 :Si457 : 0,19
FE20 :1xSW 3,27 x 2,50 Eingangsportal 0,60 50 : 1,80 27 0,04 40 8,18 1,0: 1,00 :S:8,18 : 0,33
FE21 {1x8W 1,50 x 2,50 0,60 50 : 1,00 24 0,04 40 3,75 1,0 0,76 iS:286 | 0,12
FE22 {1xSW 3,92 x 1,60 0,60 50 | 1,00 34 0,04 40 6,27 10 083 :S:521: 0,21
FE23 :1xSW 0,90 x 1,60 0,60 50 : 1,00 37 0,04 40 1,44 10! 085 iSi{1,22: 0,05
TUO01 {1xNW Tor - Tor zu Halle 100 0 1560 (1,0 250 iNi39,00; 1,59
TU02 {1xNW Tor - Tor zu Halle 100 0 1560 : 1,0 250 :N:39,00; 1,59
TU03 1xNW Tor - Tor zu Halle 100 0 1560 : 1,0 250 :N:39,00: 1,59
TU04 :1xNW Tor - Tor zu Halle 100 0 1560 1,0 250 INi39,00: 1,59
TU05 1xNW Tor - Tor zu Halle 100 0 1560 1,01 250 {Ni39,00: 1,59
TU06 {1XNW Zugang Halle 100 0 3.00 10 1,70 iN: 510 : 0,21
TU07 :1xSO Zugang STGH 100 0 5,50 1,0 1,70 iS:935: 0,38
TU08 ;1xSO Zugang Lager 100 0 3,00 1,0 1,70 iS:5/10 : 0,21
TU09 :1xSO Zugang STGH 100 0 5,50 10 1,70 :S:935: 0,38
Fensteranteil in AuRenwanden 24,9 %
i A Ko U-bzw, = A*PU| %
WANDE fakt. : Uw-Wert: £ von
m? f i WimK 8 WK | Lr+Lv
Bezeichnung Summe 1 095,89 Summe 198,2: 8,08
AWO1 %AuBenwand_STB_WDVS Flache1 25541 1 1,0 0,18 4547 ¢ 1,85
AW02 %AuBenwand_STB_Sockeldémmung 80,21 1,0 : 0,18 14,67 0,60
AWQ3 %Auf&enwand_STB_WDVS Flache2 250,71 1 1,01 0,18 44,63 1,82
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
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Anlage 6a - erganzende Informationen zur Bautechnik &‘ WL A =11

ALLGENEW BEEKETER <13 GERCHTLICH ZEF TWIZERTER SACHYERS TANDIGER
BADKHYS:K+ AIATIC - HARNE L. FEUCH AN FTECHK

AWO04 | EG Wand zu unk. auBenluftexp. Treppenhaus/Schlauchturm 2418 1,0 0,28 6,67 | 0,27
AWO uBenwand_EG HiLl Max-Fassade 152,46 | 1,0 ¢ 0,20 29,84 ¢ 1,22
EWO0 G erdanliegende Wand (16cm XPS) 33292 : 0,8 : 0,21 56,92 2,32
. A [Korr- U-bzw, [ ZiAFU %
DECKEN UND BODEN fakt. | Uw-Wert! £ von
m? foiwmK |8 WK iLr+lv
Bezeichnung Summe 3 141,17 Summe 437,5: 17,84
EBO1 :UG Erdanliegender Futboden (25cm FBAB / 5KN - 6KN) 768,24 : 0,7 ¢ 0,20 :*:151,5! 6,18
EB02 :EG erdanliegender FuRboden Fahrzeughalle (25cm FBAB) 260,20 1 0,7 : 0,27 :*:4895: 2,00
EB05 EG Erdanliegender FulRboden (26cm FBAB) 426,94 | 0,7 : 020 (*:i84,44 344
FDO1 {OG Terrasse genutzt, Umkehrdach 177,94 1 1,0 : 0,15 27,04: 1,10
FD02 :OG/DG Flachdach, Umkehrdach bekiest 83193 : 1,0 : 0,15 1256 | 5,12
ZD01 warme Zwischendecke EG (26cm FBAB) 322,73 0,65
ZD02 ;warme Zwischendecke DG (40cm FBAB) 353,19 0,16
* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe
" 'Y 9
WARMEBRUCKEN wiK Jeven,
PSI  Transmission-Leitwertzuschlége fiir Warmebriicken Lv+Lx = 101,15 4,13
LEITWERTE WIK % von
Lr+Lv
Lt Transmissionsleitwert Lt = 1184,43 48,31
Ly  Luftungsleitwert Ly= 126723 51,69
Lvrer Referenziiftungsleitwert Ly = 458,02
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
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Anlage 6a - erganzende Informationen zur Haustechnik

Nennwarmeleistung des Heizkessels fiir Raumheizung P Hkn sk =83,36 kKW P HKN,Ref,SK = 55,84 kW

Fléchenbezogene Nennwarmeleistung des Heizkessels fiir Raumheizung P HkN,Ref sk Pro m? BGF = 32,76 Wim?

WARMWASSERBEREITUNG

Warmwasserabgabe und -verteilung BGF(versorgt) = 1704,4 m?

Warmwasserspeicherung

Warmwasserbereitstellung dezentral; nicht kombiniert; Stromheizung direkt (Strom)

RAUMHEIZUNG

Warmeabgabe und -verteilung Flachenheizung; Radiatoren; Einzelraumheizer; BGF(versorgt) = 1704,4 m?;
40°C/30°C; 40°C/30°C; gleitender Betrieb

Warmespeicherung fiir automatisch beschickte Heizungen; Inhalt: 2000 |

Waérmebereitstellung gebaudezentral; Warmepumpe monovalenter Betrieb (Wasser/Wasser);

modulierend; 50 kW

LOFTUNG
Art der Liftung Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung; Belliftete BGF: 250 m?
Geratespezifikation Rotationswarmeiibertréager (73%) ohne Sorptionsmaterialien ab 2018; 73 %; 2,08
Wh/m?*
Korrekturf, Liiftungsleitungsddmmung Luftwechselrate n50 = 1,50 1/h
ALTERNATIVENPRUFUNG
Ein hocheffizientes alternatives System gemaf § 2 Abs. 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz nicht erfiillt
Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primarenergiebedarf nicht erneuerbar gemén § 35 Abs. 3 TBV 2016 nVv.
Warmebedarf RH+WW >= 80 % durch hocheffiziente alternative Systeme gemaf § 2 Abs. 28 TBO 2018 nicht erfillt
Keines der oben genannten ist zutreffend: technische, Skologische, wirtschaftliche und rechtliche Priifung Berechnung notwendig
WW-WB-System (primér) Stromdirekt Heizwérmebedarf Qnsk = 112 586 kWh/a
RH-WB-System (prim&r) Warmepumpe Energieaufwandszahl Warmwasser e AawzZwwW = 1,18
Nutzungsprofi Biirogebaude Energieaufwandszah! Raumheizung € AWZRH = 0,28
Thermische Solaranlage nicht vorhanden Brutto-Grundfléache BGF = 17044 m?
Beleuchtung default Jahresertrag Photovoltaik PVE Bruto,a = 0 kWh/a
Photovoltaik-Export PVE Exporta = 0 kWh/a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
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Datenblatt GEQ
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 72  fgeg,sk 0,61

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1704 m? charakteristische Lénge I, 2,01 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 7 894 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,50 m-*
Gebéudehiiliflache Ag 3924 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Planer
Bauphysikalische Daten: It. Planer
Haustechnik Daten: It. Planer

Haustechniksystem

Raumheizung: Warmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Luftung: 1454,36m? Fensterllftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,05; 250m?

Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,21; Blower-Door: 1,50;
Rotationswarmeiibertrager (73%) ohne Sorptionsmaterialien ab 2018, kein
Erdwéarmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberlihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8§110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1/ Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1/ Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONEN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6246 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information {iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsichlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaf ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
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STAATLCK BEFUGTER UND BECOETER 21 LTECHVIKER

@ FIBY ZT - GmbH

BATIPHYSIK - AKLSTIK » WARME U FEUCHTAGKEITSTECHIK

Projektanmerkungen
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schénwies (Einreichung)

Allgemein

Der Energieausweis wurde mittels des standardisierten Berechnungsprogrammes GEQ erstellt. Abweichungen
durch spezifisches Nutzerverhalten konnen in der Praxis zu erheblichen Abweichungen bei den Verbrauchswerten
fihren. Bei relevanten Anderungen ist die Giiltigkeit des Ergebnisses zu Uberpriifen bzw. der Energieausweis zu
aktualisieren. Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den
Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche an.

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung
liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes
Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den tatsachlichen Verbrauchswerten
abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaf
ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
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STARTLICH BEFUGTER UND 6EE DETER Z 7 LTECHRKER

@ FIBY ZT — GmbH
s % ABOZBANSSRUCK | RESSELSTRASSE 12 | 43512 352136 | b pmpeh@bauntipk ok

P

SAUPHYSE « AKUSTIK - WARME U FEUCHTYSKECTSTECHNGK

Bauteil Anforderungen
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

BAUTEILE R-Wert RWert U-Wert UWert Erfiilt
min max
EBO1 UG Erdanliegender FuRboden (25cm FBAB / 5KN - 6KN) 4,66 3,50 0,20 0,40 Ja
EBO2 EG erdanliegender FuBboden Fahrzeughalle (25cm FBAB) 0,27 0,40 Ja
EB0O5S EG Erdanliegender Fulboden (26cm FBAB) 4,65 3,50 0,20 0,40 Ja
EWO01 UG erdanliegende Wand (16cm XPS) 0,21 0,40 Ja
AWO01 AuRenwand_STB_WDVS Flache1 0,18 0,35 Ja
AW02 AuRenwand_STB_Sockelddmmung 0,18 0,35 Ja
AWO03 AuRenwand_STB_WDVS Flache2 0,18 0,35 Ja
AW05 AuBenwand_EG HiLii Max-Fassade 0,20 0,35 Ja
AW04 EG Wand zu unk. auienluftexp. Treppenhaus/Schlauchturm 0,28 0,35 Ja
FDO1 OG Terrasse genutzt, Umkehrdach 0,15 0,20 Ja
FD02 OG/DG Flachdach, Umkehrdach bekiest 0,15 0,20 Ja
EB04 Nachweis: Erdanliegender Fulboden Zufahrt Fahrzeughalle 0,20 0,40 Ja

EB06 Nachweis: EG Erdanliegender Fuboden Kommando-/Einsatzrdume 4,67 3,50 0,20 0,40 Ja

FENSTER U-Wert U-Wert Erfillt
max

Zugang Halle (unverglaste Tir gegen Aufienluft) 1,70 1,70 Ja
Zugang Lager (unverglaste TUr gegen Auenluft) 1,70 1,70 Ja
Zugang STGH (unverglaste Tir gegen Aufenluft) 1,70 1,70 Ja
Tor zu Halle (Tor) 2,50 2,50 Ja
Prifnormmal Typ 1 (T1) (gegen Aulienluft vertikal) 0,81 1,70 Ja
PrifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen Auflenluft vertikal) 0,81 1,70 Ja
Pridfnormmal Typ 2 (T2) (gegen Aullenluft vertikal) 1,07 1,70 Ja
Einheiten: R-Wert [m?K/W], U-Wert {W/m?K] U-Wert berechinet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OiB Richtlinie 8

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
p2021,122301 REPBTUWERTE1 019 - Tirol 26.08.2021 08:25 Seite 8



Heizlast Abschéatzung
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

3

£f

STAATL SHBEPUGTER LND SEEDETER 27, LTECHIKER

FIBY ZT — GmbH

: 13143512 29715 2 o
A1 IEMEIN BERIDETER UND GERICHTLICH ZEAT FIZERTER SACHUTRSTARACT
BAUPHYZIC- ZKUSTIK ~ WARNE U, FEUCHT-GRE. STECHHA

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
Neue Heimat Tirol ARCHITEKT DI Andreas Pfenninger
Gumppstralle 47 Riefengasse 22
A-6020 Innsbruck A - 6500 Landeck
Tel.: Tel.:
Norm-Auflentemperatur: -12 °C Standort: Schénwies
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34 K beheizten Gebaudeteile: 7 893,88 m?
Gebaudehliliflache: 392423 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor EEiWer;
A U f
m?  Wim?K]  [1] WIK]
AWO01 AuBenwand_STB_WDVS Flache1 255,41 0,178 1,00 45,47
AWO02 AuBenwand_STB_Sockelddmmung 80,21 0,183 1,00 14,67
AWO03 Aulenwand_STB_WDVS Fliche2 250,71 0,178 1,00 44,63
AW04 EG Wand zu unk. aulenluftexp. 24,18 0,276 1,00 6,67
Treppenhaus/Schlauchturm
AWO05 AuBenwand_EG HiLi Max-Fassade 152,46 0,196 1,00 29,84
FD01 OG Terrasse genutzt, Umkehrdach 177,94 0,152 1,00 27,04
FD02 OG/DG Flachdach, Umkehrdach bekiest 831,93 0,151 1,00 125,58
FE/TU Fenster u. Tiren 363,10 1,215 441,07
EBO1 UG Erdanliegender Fuboden (25cm FBAB / 5KN - 768,24 0,204 0,70 109,57
6KN)
EB02 EG erdanliegender FuBboden Fahrzeughalle 260,20 0,269 0,70 48,95
(25cm FBAB)
EB05 EG Erdanliegender FuRboden (26cm FBAB) 426,94 0,204 0,70 61,08
EWO01 UG erdanliegende Wand (16cm XPS) 332,92 0,214 0,80 56,92
ZD01 warme Zwischendecke EG (26cm FBAB) 322,73 0,649
ZD02 warme Zwischendecke DG (40cm FBAB) 353,19 0,162
Summe OBEN-Bauteile 1 009,87
Summe UNTEN-Bauteile 1 455,38
Summe AuBenwandflachen 1 095,89
Fensteranteil in AuBenwanden 24,8 % 363,10
Summe [W/K] 1012
Wiarmebriicken (vereinfacht) [W/K] 101
Transmissions - Leitwert [WI/K] 1184,43
Liftungs - Leitwert [WIK]  1265,59
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,05 1/h [kW] 83,3
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (1 704 m?) [W/m? BGF] 48,87

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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STAATCH BEFI/STER LD SEEIDETEA 2.y LTECHA KER

FIBY ZT — GmbH

A5020 NNGBRLCK | RESSELSTRASSE 111 ~3612 362133 { boprepsa @anphrysk vt
pre CHVED e

2R LN i
AKUTTI » WARNE U, FEUCH,

Heizlast Abschatzung
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schénwies (Einreichung)
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STAATLICH BEFUSTER WD SEEDETER 20 TECHN KER

FIBY ZT — GmbH

AGOET HNSBRUCK | RESSELSTRASSE 13} +43672 352136 [ soojh@Bmuphysic b
ALLGEMEIN BCEIDETER UND CSRICHTLE ™ ZE.C FIIFRTEP, SACHVSRSTINOIE X
SAUPHYS K - AKUS 6 » WARNE U FEUCH: KE TSTECHHIK

Bauteile
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)
EBO1 UG Erdanliegender FuRboden (25cm FBAB / 5KN - 6KN)

von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Belag It. Arch. 0,0030 0,500 0,006
Estrich F 0,1050 1,400 0,075
Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,0002 0,500 0,000
XPS (30 mm) WLG0033 (Schutzlage) 0,0300 0,033 0,909
Splittschiittung 0,1100 0,700 0,157
Dampfsperre z.B. ALUJET Floorjet REFLEX (sd>1500m) 0,0012 1,000 0,001
STB in WU-Beton It. Statik 0,4000 2,500 0,160
Polyethylenbahn, -folie (PE) / Gleitlager 0,0002 0,500 0,000
FLOORMATE (120mm WLG 035) 0,1200 0,035 3,429
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,7696 U-Wert 0,20
EB02 EG erdanliegender FuBboden Fahrzeughalle (25cm FBAB)
von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Belag/Beschichtung It. Arch. 0,0010 0,500 0,002
STB in WU-Beton It. Statik 0,3000 2,500 0,120
Polyethylenbahn, -folie (PE) / Gleitlager 0,0002 0,500 0,000
FLOORMATE (120mm WLG 035) 0,1200 0,035 3,429
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4212 U-Wert 0,27
EB05  EG Erdanliegender FuBboden (26cm FBAB)
von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Belag It. Arch. 0,0030 0,500 0,006
Estrich F 0,1000 1,400 0,071
Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,0002 0,500 0,000
XPS (30 mm) WLGO0033 (Schutzlage) 0,0300 0,033 0,909
Splittschiittung 0,1300 0,700 0,186
Dampfsperre z.B. ALUJET Floorjet REFLEX (sd>1500m) 0,0012 1,000 0,001
STB in WU-Beton It. Statik 0,3000 2,500 0,120
Polyethylenbahn, -folie (PE) / Gleitlager 0,0002 0,500 0,000
FLOORMATE (120mm WLG 035) 0,1200 0,035 3,429
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6846 U-Wert 0,20
EWO01 UG erdanliegende Wand (16cm XPS)
von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
im Falle von Installationen VSS erforderlich, da WU-Wand * 0,0750 0,210 0,357
Stahlbeton in WU (Permaton/Zementol) 0,2500 2,500 0,100
Kleber 0,0050 1,000 0,005
XPS (160 mm) WLG 036 0,1600 0,036 4,444
Noppenmatten * 0,0040 0,170 0,024
Dicke 0,4150
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,4940 U-Wert 0,21
AWO01 Auflenwand_STB_WDVS Flache1
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,470 0,032
Stahlbeton It Statik 0,2500 2,300 0,109
Kleber 0,0050 1,000 0,005
Mineralwolle MW-PT WLG034 0,1800 0,034 5,294
Unterputz armiert 0,0050 1,100 0,005
Deckputz It. Sytemhersteller 0,0030 1,000 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4580 U-Wert 0,18
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
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STAATLIH BEFUGTER UND SEEDETER £, LTECKNKER

FIBY ZT — GmbH

A 8020 WNSBRULK, RESSELSTHASSE 11 ~335°2 1801 T3 § buuprys A @banphrisk Ucs

ALLGEMEIN BEEWDETE R UND GERIGHTLIC ZERTIEZIERTER SACH ERSTANDIGER
SAUPHYSK « AKGSTHK « WARN'E L5, FEUCHT SKEITSTECHIK

Bauteile
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schoénwies (Einreichung)
AW02 AuBenwand_STB_Sockeldimmung

von Innen nach Au3en Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,470 0,032
Stahlbeton It Statik 0,2500 2,300 0,109
Kleber 0,0050 1,000 0,005
EPS-P 035 EPS-Sockeldammplatte 0,1800 0,035 5,143
Unterputz armiert 0,0050 1,100 0,005
Deckputz It. Sytemhersteller 0,0030 1,000 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4580 U-Wert 0,18
AW03  AufBenwand_STB_WDVS Fliache2
von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,470 0,032
Stahlbeton It Statik 0,2500 2,300 0,109
Kleber 0,0050 1,000 0,005
Mineralwolle MW-PT WLG034 0,1800 0,034 5294
Unterputz armiert 0,0050 1,100 0,005
Deckputz It. Sytemhersteller 0,0030 1,000 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4580 U-Wert 0,18
AWO05 AuBenwand_EG HiLii Max-Fassade
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,470 0,032
Stahlbeton It Statik 0,2500 2,300 0,109
Mineralwolle MW-WF WLG0035 / UK punktuell z.B. Eurofox 0,1600 0,035 4,571
Hinterliiftung / Alu-UK 0,0300 1,000 0,030
Vorgehéngte hinterliftetet Fassade It Architektur 0,0080 0,075 0,107
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4630 U-Wert 0,20
AW04  EG Wand zu unk. auBenluftexp. Treppenhaus/Schlauchturm
von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Spachtelung It. Systemhersteller 0,0050 0,900 0,006
Foamglas T3+ (120mm) WLG0036 0,1200 0,036 3,333
Kleber 0,0050 0,900 0,006
Stahlbeton WU It Statik 0,2500 2,300 0,109
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3800 U-Wert 0,28
ZD0o1 warme Zwischendecke EG (26cm FBAB)
von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Belag It. Arch. 0,0030 0,500 0,006
Estrich F 0,1000 1,400 0,071
Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,0002 0,500 0,000
XPS (30 mm) WLG0033 (Schutzlage) 0,0300 0,033 0,909
Splittschuttung 0,1300 0,700 0,186
Stahlbeton It. Statik 0,2500 2,300 0,108
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5132 U-Wert 0,65
ZD02 warme Zwischendecke DG (40cm FBAB)
von Innen nach Aulten Dicke A d/ A
Belag It. Arch. 0,0150 0,500 0,030
Estrich F 0,0850 1,400 0,061
Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,0002 0,500 0,000
EPS W25 WLG036 0,2000 0,036 5,556
Splittschiittung 0,1000 0,700 0,143
Stahlbeton lt. Statik 0,3000 2,300 0,130
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,7002 U-Wert 0,16
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
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STAATLCH BEFUGTER UMD SEEDETER Zi/ LTECHIVKER

% FIBY ZT — GmbH
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Bauteile
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

BAUPHVSIK « EXUSTIK = WARME L. FEUCHT:GKETSTECHILK

FDO1 OG Terrasse genutzt, Umkehrdach

von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Betonplatte im Splittbett It Arch. y 0,0800 0,700 0,114
Geotextilvlies It. Systemhersteller 4 0,0100 0,500 0,020
Vlies wasserabweisend, z.B. Roofmate MK 0,0010 0,500 0,002
XPS X-Energy WLG032 0,2000 0,032 6,250
Elastomerbitumen zweilagig 0,0100 0,170 0,059
Stahlbetondecke im Gefalle It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Dicke 0,5110
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6010 U-Wert 0,15
FD02 OG/DG Flachdach, Umkehrdach hekiest
von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Kies/Extensive begriinung * 0,1000 0,700 0,143
Wurzelschutzbahn If. Systemhersteller * 0,0100 0,170 0,059
Vlies wasserabweisend, z.B. Roofmate MK 0,0010 0,500 0,002
XPS X-Energy WLG032 0,2000 0,032 6,250
Elastomerbitumen zweilagig 0,0100 0,170 0,059
Stahlbetondecke im Gefalle It. Statik 0,4000 2,300 0,174
Dicke 0,6110
Rse+Rsi= 0,14 Dicke gesamt 0,7210 U-Wert 0,15
EB04 Nachweis: Erdanliegender FuBboden Zufahrt Fahrzeughalle
von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Feinasphalt (3cm) 0,0300 0,700 0,043
Lastverteilerplatte (8cm) 0,0800 0,700 0,114
Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,0002 0,500 0,000
Schaumglasschotter, verdichtet WLG082 0,0800 0,082 0,976
Geotextilvlies (150g/m?) 0,0050 0,170 0,029
STB in WU-Beton It. Statik 0,8500 2,500 0,340
Polyethylenbahn, -folie (PE) / Gleitlager 0,0002 0,500 0,000
FLOORMATE (120mm WLG 035) 0,1200 0,035 3,429
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 1,1654 U-Wert 0,20
ZD03 Nachweis: warme Zwischendecke EG Umkleide/Sanitér (26cm FBAB)
von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Belag It. Arch. 0,0030 0,500 0,006
Estrich F 0,0850 1,400 0,061
Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,0002 0,500 0,000
XPS (30 mm) WLGO0033 (Schutzlage) 0,0300 0,033 0,909
Splittschiittung 0,1450 0,700 0,207
Stahlbeton it. Statik 0,2500 2,300 0,109
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5132 U-Wert 0,64
EB06 Nachweis: EG Erdanliegender FuRboden Kommando-/Einsatzraume (26cm FBAB)
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag It. Arch. 0,0030 0,500 0,006
Estrich F 0,0850 1,400 0,061
Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,0002 0,500 0,000
XPS (30 mm) WLG0033 (Schutzlage) 0,0300 0,033 0,909
Splittschiittung 0,1450 0,700 0,207
Dampfsperre z.B. ALUJET Floorjet REFLEX (sd>1500m) 0,0012 1,000 0,001
STB in WU-Beton [t. Statik 0,3000 2,500 0,120
Polyethylenbahn, -folie (PE) / Gleitlager 0,0002 0,500 0,000
FLOORMATE (120mm WLG 035) 0,1200 0,035 3,429
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6846 U-Wert 0,20
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Geometrieausdruck
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schoénwies (Einreichung)

STAATL IH BEFUSTER LNDEEEIDETER 2 . LTEC INKER

FIBY ZT — GmbH

8025 (NSBRUCK : RESSELSTRASSE 11
At IEMEM BEEDETER UND SERICHTUL TER SACHVERSTARIIGER
BAUPHYSIK « AUSTIC CRIK

36 2. psA@hepysi o

= 3
/ARNE L. FEUCHTYGKE TSTE

Brutto-GeschofBflache 1704,36m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
341,300 x 1,000 = 341,30 UG BGF
1009,870 x 1,000 = 1 009,87 EGBGF
353,190 x 1,000 = 353,19 1.0GBGF
Brutto-Rauminhalt 7 893,88m?
Lange [m] Breite [m] Hoéhe [m] BRI [m?] Anmerkung
341,300 x 1,000 x 3,970 = 1 354,96 UG BRI
1009,870 x 1,000 x 5,160 = 5210,93 EG BRI
353,190 x 1,000 x 3,760 = 1327,99 DG BRI
Brutto-Liiftungsvolumen (BGF x 3) 5113,08m*
EBO01 - UG Erdanliegender FuBboden (25cm FBAB / 5KN - 6KN) 768,24m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
341,300 x 1,000 = 341,30 UGEB
426,940 x 1,000 = 426,94 EGEB
EBO02 - EG erdanliegender FuBboden Fahrzeughalle (25cm FBAB) 260,20m?
Lange [m] Breite[m] Flache {m?* Anmerkung
260,200 x 1,000 = 260,20 EGEB
EBOS5 - EG Erdanliegender FuBboden (26cm FBAB) 426,94m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
426,940 x 1,000 = 426,94 EGEB
EWO01 - UG erdanliegende Wand (16cm XPS) 333,92m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m*]  Anmerkung
84,110 x 3,970 = 333,92 UG EW
abziiglich Fenster-/Tiirenflachen 1,000m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  332,917m?
AWO01 - AuBenwand_STB_WDVS Flache1 457,12m?
Lange [m] Héhe[m] Flache [m*  Anmerkung
133,680 x 4,560 = 609,58 EG AW
-162,460 x 1,000 = -152,46 Abzug AW05
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 201,730m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  255,391m?
AWO02 - Aulenwand_STB_Sockeldammung 80,21m?
Lange [m] Hohe[m]) Flache [m*]  Anmerkung
133,680 x 0,600 = 80,21 Sockelddmmung
AWO03 - AuBenwand_STB_WDVS Flache2 397,09m?

Fléche [m?]
397,09

Lange [m]
105,610 x

Héhe[m]
3,760

Anmerkung
DG AW

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2021,122301 BGFBRIFREI1 019 - Tirol 26.08.2021 08:25

Bearbeiter Sailer Josef

Seite 14



- STAATLIH BEFUSTER UND BEEDETEAZ . LTECINKER
@ FIBY ZT — GmbH
4 ¥ ‘ ABYES INNSBRLICK § RESSE| STRASS g, sk Blraaphrpk L
Rt STECKHIK

BAUPHYSIK « AKUSTIK « WARN

Geometrieausdruck
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

abziiglich Fenster-/Tiirenflaichen 146,380m?
Bauteilflache ohne Fenster/Tiren  250,714m?

AWO05 - AuBenwand_EG HiLii Max-Fassade 152,46m?
Lange [m] Hoéhe[m] Flache [m?]  Anmerkung
13,000 x 5,250 = 68,25 NW
17,150 x 2,600 = 44,59 SW
7,300 x 2,600 = 18,98 SO
6,450 x 3,200 = 20,64 SO
AWO04 - EG Wand zu unk. auBBenluftexp. Treppenhaus/Schlauchturm 38,18m?
Lange [m] Hohe[m} Flache [m?]  Anmerkung
2,820 x 3,970 = 11,20 UG IW
5,230 x 5,160 = 26,99 EGIW
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 14,000m?

Bauteilfiache ohne Fenster/Tiiren 24.182m?

ZD01 - warme Zwischendecke EG (26cm FBAB) 322,73m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
322,730 x 1,000 = 322,73 EGZD
ZD02 - warme Zwischendecke DG (40cm FBAB) 3563,19m?
Lange [m} Breite[m] Flache [m*] Anmerkung
353,190 x 1,000 = 353,19 DG GD
FDO01 - OG Terrasse genutzt, Umkehrdach 177,94m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m*] Anmerkung
177,940 x 1,000 = 177,94 OGFD
FDO02 - OG/DG Fiachdach, Umkehrdach bekiest 831,93m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m*  Anmerkung
478,740 x 1,000 = 478,74 OGFD
353,190 x 1,000 = 353,19 DG FD
EBO04 - Nachweis: Erdanliegender FuBboden Zufahrt Fahrzeughalle 0,00m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
X = 0,00
ZD03 - Nachweis: warme Zwischendecke EG Umkleide/Sanitédr (26cm FBAB) 0,00m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
X = 0,00
EBO06 - Nachweis: EG Erdanliegender FuRboden Kommando-/Einsatzraume 0,00m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
X = 0,00
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! e ASE30 HNSBRUCK | AEL SELSTRASSE ¥ | +43512 20713 | b pmysk @b o, bint
fed BACPHY S - ARUSTIK = WARWE . FEUCHTIGRET STECHNK. =

Fenster und Tiiren
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung | Breite Hohe Flache Ug Uf Psi Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m2  WmK WimK  WimK m?  WmK WK
' Priifnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,00 0,035 1,24 0,81 0,50
PriifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 0,60 1,80 0,035 1,24 1,07 0,50
2,48
NO
T1 EG AW01 1 0,92x1,60 092 1,60 1,47 0,60 1,00 0,035 0,93 0,85 1,24| 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW01 1 13,60x1,60 13,60 160 2176 0,60 1,00 0,035 15,18 0,80 1742| 0,50 0,40 1,00 0,00
T4 | OG1 AW03 1 345x1,10 345 1,10 3,80 0,60 1,00 0,035 2,36 0,84 3,17/ 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1T AW03 1 2,70x1,60 2,70 1,60 4,32 0,60 1,00 0,035 2,97 0,80 3,48| 0,50 0,40 1,00 0,00
4 31,35 21,44 25,31 o
NW
EG AWO01 1 Tor-Torzu Halle 3,90 4,00 1560 2,50 39,00
T1 EG AW01 1 12,65x 1,60 12,65 160 20,24 0,60 1,00 0,035 13,98 0,81 16,31| 0,50 0,40 1,00 0,00
EG AWO01 1 Tor-Torzu Halle 390 4,00 1560 2,50 39,00
EG AW01 1 Tor-Torzu Halle | 390 4,00 1560 250 39,00
EG AW01 1 Tor-Torzu Halle 390 4,00 1560 2,50 39,00
EG AWO1 1 Tor - Tor zu Halle 3,890 4,00 16,60 2,50 39,00
EG AwW04 1 Zugang Halle 1,20 2,50 3,00 1,70 5,10
T1 | OG1 AW03 1 9,14x1,10 9,14 1,10 10,05 0,60 1,00 0,035 6,10 0,85 8,54| 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AW03 1 4,00x1,10 4,00 1,10 4,40 0,60 1,00 0,035 278 0,83 3,64 0,50 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AW03 1 24,00x1,10 24,00 1,90 2640 0,60 1,00 0,035 16,37 0,84 2220|050 040 1,00 0,00
10 142,09 39,23 250,79
SO
KG AW04 1 Zugang STGH 2,20 2,50 5,50 1,70 9,35
T1 KG EWO01 1 1,00x1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 0,035 0,53 0,89 0,89| 0,50 0,40 1,00 0,00
EG AWO01 1 Zugang Lager 1,20 2,50 3,00 1,70 5,10
T1 EG AWO1 1 245x1860 245 1,60 392 060 1,00 0,035 2,85 0,77 3,02/ 0,50 0,400,170 0,80
™ EG AW01 1 11,30x1,60 11,30 1,60 18,08 0,60 1,00 0,035 12,66 0,80 14,43/ 0,50 0,40 0,10 0,80
T2 EG AWD1 1 7,00x250 700 250 17,50 0,60 1,80 0,035 13,07 0,98 17,16| 0,50 0,40 0,10 0,80
Eingangsportal
T1 EG AW01 1 7,40x1,60 740 160 11,84 0,60 1,00 0,035 8,51 0,78 9,26| 0,50 0,40 0,10 0,80
EG AW04 1 Zugang STGH 220 250 5,50 1,70 9,35
T1 | OG1 AWOD3 1 11,40x250 11,40 250 2850 0,60 1,00 0,035 21,26 078 2221|050 0,400,10 0,80
T1 | OG1 AW03 1 13,78x2,50 13,78 2,50 3445 0,60 1,00 0,035 27,73 0,73 2517|050 0,40 0,10 0,80
T1 | OG1 AWO3 1 9,20x2,50 9,20 250 23,00 0,60 1,00 0,035 17,82 0,75 17,36 0,50 0,40 0,10 0,80
1 152,29 104,43 133,30
sw [
T1 EG AW01 1 0,92x1860 0,92 160 147 0,60 1,00 0,035 0,93 0,85 1,24| 0,50 0,40 0,10 0,80
T EG AWO0O1 1 6,68x1,60 668 1,60 10,69 0,60 1,00 0,035 7,60 0,79 8,42‘ 0,50 0,40 0,10 0,80
T1 EG Awot 3 1,16x1,60 1,16 1,60 557 0,60 1,00 0,035 3,68 0,82 457 050 0,40 0,10 0,80
T2 EG AwO0tT 1 3,27x250 3,27 2,50 8,18 0,60 1,80 0,035 6,00 1,00 8,18I 0,50 0,400,10 0,80
Eingangsportal |
T1 | OG1 AW03 1 150x250 1,50 2,50 375 0,60 1,00 0,035 2,85 0,76 2,86( 0,50 0,40 0,10 0,80
T1 | OG1 AW03 1 3,92x1,80 392 1,60 6,27 0,60 1,00 0,035 4,11 0,83 5,21/ 0,50 0,40 0,10 0,80
T1 OG1 AWO03 1 0,90x1,60 0,380 1,60 1,44 0,60 1,00 0,035 0,90 0,85 1,22| 0,50 0,40 0,10 0,80
9 37,37 26,07 31,70 .
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= STAATUICH BEFYSTER UG BEEETIR 21 /LTESKNKER

%té\? FIBY ZT -~ GmbH
Farin NSARUCK : RESSELSTRASSE 131 41512 202135 | be agrysabs ph 3 i
ALLEEMEN BEEIDSTER UND GERCHTLICH 2R 75 SACH SRSTAKELGER
UPHYSIK - AKUSTIK - WARME L. FE! ITSTECHRR

Fenster und Tiiren
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schénwies (Einreichung)

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hbhe Fidche Ug Ut PSI Ag Uw AxUxf | g fs gfot amsc
m m m* WmK  WmK  W/mK m?  Wim*K WK
Summe 34 363,10 191,17 441,10
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STAXTLICH BEFUSTER GHE BEE:DETER 2. AL TECANHER

FIBY ZT — GmbH

ESSELSTRASSE X1 422817 2021 wnd

ALGEMEN BECDETER I PERTS
BAUPHY 3K « ASUSTHC « WARME 1 FEUCHTIGREITSTECHN S

Rahmen
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schénwies (Einreichung)

Bezeichnung Rb.re. Rbli. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |(Anz. m Anz. m |Anz. Anzz m
Typ 1(T1) 0,090 0,090 0,220 0,120 32 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen
Typ 2(T2) 0,090 0,090 0,220 0,120 32 Alu Rahmen
0,92 x 1,60 0,080 0,090 0,220 0,120 37 Hochwérmeddammender Holz-Alu
Rahmen
12,65 x 1,60 0,090 0,090 0,220 0,120 31 5 0,150 4 0,150 :o?wérmedémmender Holz-Alu
anmen
13,60 x 1,60 0,090 0,080 0,220 0120 30| 5 0,150 4 0,150 EOﬁhwéirmedémmender Holz-Alu
ahmen
2,45x 1,60 0,090 0,090 0,220 0,120 27 I Hochwérmedédmmender Holz-Alu
Rahmen
11,30 x 1,60 0,000 0,090 0,220 0,120 30| 4 0,150 3 0,150 :o§hwénﬂedémmender Holz-Alu
ahmen
7,00 x2,50 0,090 0,090 0,220 0120 25| 3 0,450 2 0,150 Alu Rahmen
Eingangspartal
7,40x1,60 0,090 0,090 0,220 0120 28| 2 0,450 1 0,150 | goﬁhWﬁmWémmender Holz-Alu
ahmen
6,68 x 1,60 0,000 0,000 0,220 0,120 28| 2 0,150 1 0,150 ROﬁhWérmedémmender Holz-Alu
ahmen
1,16 x 1,60 0,090 0,090 0,220 0,120 34 Hochwérmedidmmender Holz-Alu
Rahmen
3.27 x 2,50 0,080 0,090 0,220 0,120 27 1 0,150 1 0,150 Alu Rahmen
Eingangsportal
1,00 x 1,00 0,090 0,090 0,220 0,120 47 Hochwirmedammender Holz-Alu
Rahmen
9,14 x 1,10 0,090 0,090 0,220 0,20 39| 2 0,450 4 0,150 goﬁhwérmedémmender Holz-Alu
anmen
4,00x 1,10 0,090 0,080 0,220 0,920 37 1 0,150 EOﬁhWérmedémmender Holz-Alu
ahmen
3,45x%x1,10 0,030 0,090 0,220 0,120 38 1 0,150 EOﬁhwérmedéimmender Holz-Alu
ahmen
24,00 x 1,10 0,080 0,080 0,220 0,20 38| 5 0,150 10 0,150 :OahWﬁrﬂEdémmender Holz-Alu
[ ahmen
2,70 x 1,60 0,030 0,080 0,220 0,120 31 1 0,150 Em;hwérmedémmender Holz-Alu
ahmen
11,40 x 2,50 0,080 0,090 0,220 0,120 25| 5 0,150 4 0,150 go;ihwérmedémmender Holz-Alu
anmen
1,50 x 2,50 0,080 0,090 0,220 0,120 24 Hochwarmedammender Holz-Alu
Rahmen
13,78 x 2,50 0,080 0,090 0,220 0,120 20| 3 0,150 2 0,150 EOﬁhwérmedémmender Holz-Alu
| ahmen
9,20 x 2,50 0,080 0,090 0,220 0,120 23| 3 0,150 2 0,150 EOﬁhwérmedémmender Holz-Alu
ahmen
3,92x 1,60 0,080 0,090 0,220 0,20 34| 2 0,250 1 0,150 EOﬁhwérmedémmender Holz-Alu
ahmen
0,90 x 1,60 0,090 0,090 0,220 0,120 37 Hochwarmedammender Holz-Alu
| Rahmen
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STARTLICH SEFUSTER UNC BEEIDE TER 2 LTECHNKER

af#,{ FIBY ZT — GmbH
:ﬁ  AG0D MNGBRUTK , REGSELSTRASSE 301 b prrpsadZa péurs bt

AL IELEIN BECDETER LnD GEXCHTLICH 2 SACH-ERSTANGIGER
BALPHY I « AXGSTIK + WARME 4 TSTRCHN K

Kiihlbedarf Standort
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

Kiihlbedarf Standort (Schonwies)

BGF 1704,36 m? LT 1 119,18 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,09
BRI 7 893,88 m*

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kiihl-

Auflen- wérme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verjuste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,05 23 359 17471 40830 9688 1258 10947 1,00 0
Februar 28 -0,23 19729 14218 33947 8624 1778 10403 1,00 0
Mérz 31 3,56 18 689 13977 32666 9 688 2582 12270 1,00 0
April 30 7,97 14 527 10742 25269 9334 3086 12420 1,00 0
Mai 31 12,29 11418 8540 19958 9688 3623 13312 0,99 0
Juni 30 15,62 8 361 6182 14543 9334 3512 12845 0,94 0
Juli 31 17,43 7135 5336 12470 9 688 3690 13379 0,86 2021
August 31 16,86 7 608 5690 13298 9688 3528 13217 0,90 0
September 30 13,86 9780 7232 1701 9334 2922 12256 0,98 0
Oktober 31 8,76 14 357 10738 25095 9688 2126 11814 1,00 0
November 30 2,98 18 553 13719 32272 9334 1380 10713 1,00 0
Dezember 31 -1,24 22 678 16961 39639 9688 1022 10710 1,00 0
Gesamt 365 176 194 130805 306999 113778 30507 144285 2021

KB= 1,19 kWh/m?a
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STAATLICH BEFUSTER UND BEE:DETER Z0. LTECINKER
FIBY ZT — GmbH
£R fH A ol

ALLGENE!S BEEETER UND CERCHILILH ZERTIFRERTER SACHVERSTANHGER
BAUPHYSIK « AKUSTIK « WARME & FEUCHTISKEITSTECHHS

=Y

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schoénwies (Einreichung)

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 1704,36 m? Lt 1 118,99 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 7893,88 m?

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

AuBen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  vepuste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 21254 3434 24689 0 1032 1032 1,00 0
Februar 28 2,73 17 498 2827 20325 0 1635 1635 1,00 0
Marz 31 6,81 15976 2581 18558 0 2382 2382 1,00 0
April 30 11,62 11 586 1872 13457 0 2982 2982 1,00 0
Mai 31 16,20 8 159 1318 9477 0 3808 3808 1,00 0
Juni 30 19,33 5374 868 6 242 0 3807 3807 1,00 0
Juli 31 21,12 4063 656 4719 0 3929 3929 0,98 0
August 31 20,56 4529 732 5261 0 3472 3472 1,00 0
September 30 17,03 7227 1168 8 395 0 2735 2735 1,00 0
Oktober 31 11,64 11 955 1932 13887 0 1958 1958 1,00 0
November 30 6,16 15 985 2583 18567 0 1066 1066 1,00 0
Dezember 31 2,19 19 823 3203 23025 0 833 833 1,00 0
Gesamt 365 143 428 23174 166 602 0 29639 29639 0

KB*= 0,00 kWh/m’a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Sailer Josef
p2021,122301 MBILANZKB1 019 - Tirol 26.08.2021 08:25 Seite 20



STARTLICH BEFL3TER £ND SEEDETER T .TECHN KER

FIBY Z mbH

L A 5225 INNSBRUCK | RESSILSTRASS 330 | = sy ek @D3uphysk bre:
ALL 7 EMEIN BEEIDETER UNO £ LRIGHTL r
A 1~ WARK

RH-Eingabe aacd e

30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schoénwies (Einreichung)
Raumheizung
Allgemeine Daten
Wiérmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung zus. Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 40°/30° Systemtemperatur 40°/30°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerét

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeabgabe durch Geblasekonvektoren

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslénge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 72,95 75

Steigleitungen Ja 3/3 Ja 136,35 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 477,22

Speicher

Art des Speichers flr automatisch beschickte Heizungen  mit Elektropatrone

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 20001 freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws - 4,30 kWh/d freie Eingabe
Bereitstellung

Bereitsteliungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung 500,00 W Defaultwert
Umwilzpumpe 450,00 W freie Eingabe
Speicherladepumpe 200,00 W freie Eingabe

%)
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s STAATLICHBEFUGTER LN SEEDETER Zv LTECHN KER
Y AGO2D INSBRULK ; RESSELSTRASSE 10| 43672 52138 | B KEbaphyad e
3 : ALLIEMEIN BEEDETER UNG GERKCHTLY ) ZEKT EZIERTER SALVERSTANUAGER

WWB-Eingabe - em—
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Waérmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 13,6 Defaultwert
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wairmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaitnis Leitungslange
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen*® 6,00  Material Kunststoff 1 W/m
Speicher kein Warmespeicher vorhanden
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt
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Liiftung fiir Gebaude

5TARRLCHFEFUSTER LNG REEIETER 2MLTES > KER

3 aF,

30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schénwies (Einreichung)

FIBY ZT - GmbH _

AL GENEIN SEUETER » XD SEA.CHIL M ZEH T " ER SAT!
BAPEY S AU ITI + WARME U, FE L OHT 3KE T STECHNR

ML ASIAN S R

energetisch wirksamer Luftwechsel
Infiltrationsrate
Luftwechselrate Blower Door Test

Temperaturinderungsgrad

Erdvorwirmung

energetisch wirksames Luftvolumen

Liftung
0,209 1/h
0,11 1/h
1,50 1/h
73 % Rotationswarmeubertrager (73%) ohne

Gesamtes Gebaude Vv 3545,07 m?
Luftvolumen RLT Anlage Vv 520,00 m?
Temperaturdnderungsgrad Gesamt 73 %

Art der Luftung Lufterneuerung

Luftungsanlage

mit Heiz- und Kihlfunktion

Sorptionsmaterialien ab 2018

kein Erdwarmetauscher

Befeuchtung keine Befeuchtung
tdgl. Betriebszeit der Anlage 14 h
Grenztemperatur Heizfall 35 °C
Grenztemperatur Kiihifall 17 °C
Nennwérmeleistung 7 kW
Nennkiihlleistung 13 kW
Zuluftventilator spez. Leistung 1,25 Wh/m?
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?
NERLTh 7 869 kWh/a
NERLTk 129 kWh/a
NERLTd 0 kWh/a  (keine Befeuchtung vorhanden)
LFEB 6 523 kWh/a
das
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WP-Eingabe

- % STAATLZH BEFLGTER UND BEEDETER ZF. LTECHNKER
FIBY ZT — GmbH
THE: 20 w2

AL REMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER, SACHVERSTANIIGER
BAPRYSI » AKUSTIF » HRRATE U, FEUCHTGKETSTECHITK

30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

Wérmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Warmepumpe

Wasser / Wasser
Monovalenter Betrieb

nur Raumheizung

Nennwidrmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise

Modulierung

50,00 kW freie Eingabe
4,9 berechnet it. ONORM H5056
44 freie Eingabe Prifpunkt: W10/W35

gleitender Betrieb

modulierender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Leistung Umwalzpumpe

150 W freie Eingabe
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% FIBY 2T — GmbH
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Beleuchtung
30-001-23 FEUERWEHRHAUS Schonwies (Einreichung)

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 25,76 kWh/m?a
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